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Lubnice, dnia 05 marca 2010 roku

Uczestnicy postgpowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym
przy Zespole Szkél w Dzietrzkowicach — I etap”

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) pn. ,Budowa hali spertowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkél w
Dzietrzkowicach — I etap”” zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr
ogloszenia  39994-2010 oraz pod Nr ogloszenia 49266-2010 udzielam nastepujacych
wyjasnien:

1. W SIWZ w opisie przedmiotu zaméwienia jest zapis: ,w obrysie przy$ciennym
budynku dylatacje z salg gimnastyczna szerokosci 5 c¢m wypetni¢ welna mineralng”
brak takiej pozycji w przedmiarze robét — prosze o stanowisko

Odpowiedz: Zgodnie z uwaga w pkt. 3.1 SIWZ przypominam, ze szczegétowy zakres

robét oraz technologie robét okresla projekt budowlano - wykonawczy. Przedmiary robét

zataczone do specyfikacji sg opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu budowlano -
wykonawczego. Zawierajg zestawienie przewidywanych robdt w celu zobrazowania skali
zamierzenia budowlanego i wlatwienia Wykonawcom oszacowania kosztéw realizacji
inwestycji, dlatego co do zasady pelnia funkcje pomocnicza. W zwiazku z powyzszym
prosze wycenié.

2. W opisie do projektu podano hydrant DN 80 naziemny 1 szt, w przedmiarach
natomiast jest 1 szt — hydrant DN 80 naziemny i hydrant DN 80 podziemny 1 szt. lle
nalezy wycenié hydrantéw (jesli 2 szt, to gdzie zostanie zamontowany drugi)

Odpowiedz: Prosz¢ wyceni¢ zgodnie z opisem do projektu, tj. hydrant DN80 naziemny 1

szt.

3. Zgodnie z zapisem w pkt 9 opisu do projektu wykonawczego ,.konstrukcja” nalezy
elementy podziemne zaizolowaé emulsja typu bitizol 2R+P. Zgodnie z tym zapisem w
poz. 27 przedmiaru nalezy doliczy¢ krotnoéé 2 — prosze o stanowisko

OdpowiedZ: Zgodnie z uwaga w pkt. 3.1 SIWZ przypominam, ze szczegblowy zakres

robot oraz technologie rob6t okresla projekt budowlano - wykonawczy. Przedmiary robét

zataczone do specyfikacji sg opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu budowlano -

wykonawczego. W zwiazku z powyzszym prosze doliczyé krotnosé 2.

4. W opisie do projektu rurociag kanalizacji sanitarnej fi 200 i rurociag wody fi 65
prowadzony w rurze oslonowej pod droga mocowany jest za pomoca pi6z
prowadzgcych. Natomiast w zalaczonym przedmiarze robét, brak jest ploz




prowadzacych. Czy nalezy wycenié, jesli tak to w jakiej pozycji — prosze o
stanowisko.
Odpowiedz: Zgodnie z uwaga w pkt. 3.1 SIWZ przypominam, ze szczegOlowy zakres
robodt oraz technologig robét okresla projekt budowlano - wykonawczy. Przedmiary rob6t
zataczone do specyfikacji sa opracowaniem wtornym w stosunku do projektu budowlano
— wykonawczego. W zwiazku z powyzszym prosze wyceni¢ w czedci Wykopy i zasypanie
wykopow sieci wodociagowej zewnetrznej.

Jednoczesnie informuje ze nie przewiduje sie zmiany terminu sktadania ofert.
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