PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZOW
tel./fax (062)78-31-990
wieruszow@pis.lodz.pl

Wieruszow, dnia 18.02.2021 r.
PPIS.HK.9020.1.18.1.21

> VD Gmina Lubnice

ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Y.ubnice

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w zwiazku z pismem PWIS w Lodzi

z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1,

pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)

i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu ze

sprawozdaniami z badan przeprowadzonych na wodociggu w Kolonii Dzietrzkowice przez:

e (ddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu z dnia
24.09.2020 r., nr PSSE-OL-LHK/N/26W/20, probki wody nr 26W/N/LHK, pobranej do badania
przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu 14.09.2020 r. (protokét pobrania nr 26/HK/20),
ze Stacji Uzdatniania Wody (w ramach monitoringu objgtego parametrami z grupy A);

e Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska Sp. z o.0., ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna
z dnia 17.11.2020 r., nr: SB/121491/11/2020, SB/121492/11/2020 i SB/121495/11/2020, prébek
wody nr: 054732/11/2020, 054733/11/2020 i 054735/11/2020, oraz z dnia 18.11.2020 r., nr:
SB/121957/11/2020, probki wody nr 054734/11/2020, pobranych do badania na zlecenie przez
przedstawiciela laboratorium w dniu 09.11.2020 r., ze studni ujeciowej, ze Stacji Uzdatniania
Wody i dwoch punktéw na sieci (w ramach monitoringu objetego parametrami z grupy A i B),

stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia

poniewaz w zakresie przebadanych parametréw nie zostaly naruszone wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Otrzymujg: Inspektor Sanitarny
@adresat, '
2. ala.

B.G, AG



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZOW
tel./fax (062)78-31-990
wieruszow@pis.lodz.pl

Wieruszow, dnia 18.02.2021 r.
PPIS.HK.9020.1.17.1.21

Gmina Fubnice
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Y.ubnice

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w zwigzku z pismem PWIS w Lodzi

z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1,

pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst

jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)

i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu ze

sprawozdaniami z badan przeprowadzonych na wodociggu w Dzietrzkowicach przez:

e Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska Sp. z o.0., ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna
z dnia  29.05.2020 1., nr: SB/49198/05/2020, SB/49199/05/2020, SB/49205/05/2020
i SB/49207/05/2020, probek wody nr: 054720/05/2020, 054721/05/2020, 054723/05/2020
1 054725/05/2020, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu
29.05.2020 r.,, oraz z dnia 17.11.2020 r., nr: SB/121489/11/2020, SB/121493/11/2020
i SB/121494/11/2020, prébek wody nr: 054727/11/2020, 054729/11/2020 i 054710/11/2020,
pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dmiu 09.11.2020 r.,
z dwoéch studni ujeciowych nr 2 i 3, ze Stacji Uzdatniania Wody i dwéch punktéw na sieci
(w ramach monitoringu objetego parametrami z grupy A i B);

e Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu z dnia
24.09.2020 r., nr PSSE-OL-LHK/N/25W/20, prébki wody nr 25W/N/LHK, pobranej do badania
przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu 14.09.2020 r. (protokot pobrania nr 25/HK/20),
ze Stacji Uzdatniania Wody (w ramach monitoringu objetego parametrami z grupy A i B),

stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia

poniewaz w zakresie przebadanych parametrow nie zostaly naruszone wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Otrzymujq:
@ adresat, Panstwowy Powlatowy
2. ala. Inapektor Sanitamy

) Wisrnszowie

BG., AG.



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZOW
tel./fax (062)78-31-990
wieruszow@pis.lodz.pl

Wieruszow, dnia 18.02.2021 r.

PPIS.HK.9020.1.16.2.21

. Gmina Lubnice
0 VO ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 L.ubnice

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w zwigzku z pismem PWIS w Lodzi

z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1,
pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)
1§ 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu ze
sprawozdaniami z badan przeprowadzonych na wodociggu w Lubnicach przez:

Otrzymujq:
‘ ;)adresat,
. ala.

B.G., A.G.

Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska Sp. z o.0., ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna
z dnia 29.052020 1., nr: SB/49194/05/2020, SB/49196/05/2020, SB/49200/05/2020
i SB/49202/05/2020, probek wody nr: 054718/05/2020, 054719/05/2020, 054722/05/2020
i 054724/05/2020, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu
25.05.2020 r., oraz z dnia 17.11.2020 r., nr: SB/121487/11/2020, SB/121488/11/2020
i SB/121490/11/2020, probek wody nr: 054726/11/2020, 054728/11/2020 i 054730/11/2020,
pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu 09.11.2020 r.,
z dwoéch studni ujeciowych nr 2 i 3, ze Stacji Uzdatniania Wody i dwéch punktéw na sieci
(w ramach monitoringu objetego parametrami z grupy A i B);

Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu z dnia
24.09.2020 r., nr PSSE-OL-LHK/N/24W/20, probki wody nr 24W/N/LHK, pobranej do badania
przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu 14.09.2020 r. (protoké! pobrania nr 24/HK/20),
ze Stacji Uzdatniania Wody (w ramach monitoringu objetego parametrami z grupy A);
Laboratorium Wodociagéw Kepinskich Sp. z o. o., ul. Ekologiczna 8, 63-604 Baranéw z dnia
30.09.2019 r., nr: 913/W/Z i 914/W/Z, prébek wody nr: 913/W/Z i 914/W/Z, pobranych do badania
na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu 30.09.2020 r., oraz z dnia 10.12.2020 r., nr
1146/W/Z, probki wody nr 1146/W/Z, pobranej do badania na zlecenie przez przedstawiciela
laboratorium w dniu 07.12.2020 r., ze Stacji Uzdatniania Wody i jednego punktu na sieci (w
ramach monitoringu objg¢tego parametrami z grupy A i B),

stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia
poniewaz w zakresie przebadanych parametrow nie zostaty naruszone wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi




